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Référence du contrdle :
Type de contrble ;

Date et heure du controle :

Contréleur :

Diagnostic d'assainissement collectif

E5047-2026-00029

Notaire
le 26/03/2026 & 14:00

Damien SOLOTKI

Informations générales

A. Demandeur

| Nom : 5CP BERTRAND MIQUEU-JULIENT TOULDUSE
Adresse : 20 RUE BRAUHAUBAN BP 1023 65000 TARBES

Siret : 852 414 895 00015

B. Adresse de I'immeuble

Adresse : 19 RUE RENQIR
CP: 65800
Référence cadastrale : AN342

Coordonnées GPS {Lambert 93)

Commune : AUREILHAN

X:463827.86

Y :6243543.38

C. Propriétaire

Nom : NN
Adresse ; 19 RUE RENOIR LOT SAINT JEAN 65800 AUREILHAN

D. Immeuble

Type d'immeuble : Maison individuelie

Type de résidence ; Principale

Surface : 400 m? Type PFAC:

Montant de |a PFAC :

£. Raccordement

Type de réseau : Séparatif

Type d'eaux usées ; Domestigue
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1 Conditions de contrile

1.1 Contexte

Conditions météorologiques : Temps sec ensoleillé

1.2 Interlocuteur présent

Qualité : Mandataire

Nom, prénom : Monsieur

Adresse (si différente de 'immeuble contrdlé) :
CP: Commune :

Tél. : Mail :

1.3 Si contréle pour une vente

Notaire ;

Entreprise : N° de siret :
Adresse : ,

Tél. : Mail =

1.4 Accessibilité de "habitation

L'ensemble de la propriété a pu &tre visité : W Oui [~ Non

1.5 Branchement en eau potable

Numéro de compteur ;

Type : Adduction publique

Présence d'une alimentation en eau privée (captage, puits, etc.}; | Qui ¥ Non
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2 Eaux usées (équipements)

Equnipemient | Destination Commeantaire

Evier 2 Indéterminée CUISINE CUISINE R+1

Douthe 2 Indéterminée SDB SDB R+1 ‘
wC1 Indéterminée wcC

3 Eaux pluviales (équipements)

Equipement | Elostination Commentaire
Dascente de toit 2 i Parcelle l [
Descente de toit 2 E Indéterminée I i
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4 Conclusion

6.1 Schéma de I'installation

324 323

[CLUSINE ft+3)

N \:
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R 1 2 3n
Schéma donné a titre indicatif
Eaux usées Eaux pluviales Eléments contextuels
= Collecteur gravitaire privé @ Descente de toit Extérieur
m Tabouret / Boite de branchement Compteurd‘Adduction d'fau
Potable
6 Robinet extérieur
Intérieur

Cuisine
Salle de bain
We  w
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4.2 Eaux usées : conformité

Conformité eaux usées : NON CONFORME

Type de non-conformité : Non Conformité Majeure

Source de non-conformité : Destination des Eaux Usées indéterminde.
Remarque :

Impossibilité de réaliser le contréle dans les régles de I'art au vu de I'état d'insalubrité de la parcelle

6.3 Eaux usées : travaux de mise en conformité

Description des travaux :
Le propriétaire doit identifier 'exutoire de ses Faux Usées et les raccorder directement & l'ouvrage de raccordement.

Délzis de réalisation des travaux : 12 mois

4.4 Eaux pluviales : conformité

Conformité eaux pluviales : NON CONFORME ‘
Type de non-conformité : Non Conformité Majeure

Source de non-conformité - Destination des Eaux Plyviales indéterminée.

Remarque : i

6.5 Eaux pluviales : travaux de mise en conformité

Description des travaux : !

Délais de réalisation des travaux : 12 mois i
!

En cas de travaux a réaliser et une fois les travaux effectuss, contacter le Service Assainissement collectif de
la La Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (+33618499231 / damien.solotki@ agglo-
tip.fr) pour planifier un nouveau contrdle de conformité (gratuit) et mettre 3 jour le certificat.

NB: Le présent contrdle a été réalisé sur la base de documents et d'informations fournis par le proprigétaire
(sans prendre en compte d'éventuels éléments non-déclarés)

Fait a Tarbes, le 30/03/2026

Le Service de 'Eau/assainissement/GEPL

HI I¢ /

Le Contréfeur

#

/| w /1
Damien SOLOTKI ' l’e’ﬂn- CREVILLER
£/

a &

L“‘
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5 Photographies

Propriété

Propriété (Vue de la voie publique) Compteur d'eau potable

Eaux usées

Branchement

intérieur Extérieur

E5047-2026-00029 - 30/03,/2026 &7



Eaux pluviales

Point de rejet a |a parcelle

Non conformité

Assainissement

Eaux pluviales
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