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ANNEXE

o1 RE de Gl

Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des batirnents

Adresse . ..o 29 rue emile zola
COMMUNE & oveiiiine e iieeeeaas 38400 ST MARTIN D HERES

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriéte
Etage 4; Porte Droite, Lot numéro Non communique

périmétre de repérage -....... Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction

Prestations Conclusion

| B

Mesurage Superficie Loi Carrez totale : 59,65 m?

388|75

kWh/m*/an |kgCQ m'ian

g DPE Estimation des coiits annuels : entre 2 080 € et 2 900 € par an

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023
Numéro enregistrement DPE (ADEME) : 2538E17508300

Dans le cadre de |a mission, il a éte repéré des matériaux et produits
Amiante '
contenant de l'amiante

L'installation ne comporte aucune anomalie

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour

ﬁ Flectricité laguelle ou lesquelles il est vivement recommande d'agir afin d'gliminer les
dangers qu'elle(s) présente(nt).

Etat Termite/Parasitaire , . , . .
n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites

L'ttat des Risgues en date du 27/05/2025 fait apparaitre que la commune
dans laquelle se trouve le bien fait I'objet d'un arrété préfectoral n°38-2023-
01-05-00007 en date du 05/01/2023 en matiére d'obligation d'Information
Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologigues.

Selon les informations mises a disposition dans le Dossier Communal
d'Information, le BIEN est ainsi concerné par :
- Le risgue Inondation Débordement lent (de plaine) et par la réglementation
7 . cu PPRn Inondation approuvé le 30/07/2007 &gt; Des prescriptions de
i ttat des Risques et Pollutions " ’ .
'.:Ey travaux existent pour l'immeuble .- Le Inondation Débordement lent (de

)24 A ce jour, aucun

plaine) et par le PPRn Inondation prescrit le 05/12;

réglement ne permet de statuer sur la présence ou non de prescriptions de

travaux pour ce PPR.- e risque sismigue (niveau 4, sismicité Movyenne) et par
la réglementation de construction parasismique EUROCCODE 8.

Le bien se situe dans une zone d'exposition faible du phénomene de retrait
gonflement des sols argileux

Le bien ne se situe pas dans une zone d'un Plan d'Exposition au Bruit




Certificat de superficie de la partie privative

i XPERTES

La présente mission consiste a établir la superficie de 2 surtace de satisfaire aux
dispasitions de la loi pour I"Acces au logement et un urbanis Vv, de o}

nbre 1596, n°2014-1545 du 20 décembre sue de reporte

96/1107 du 18 dec

leur superficie dans un acte de vente 3 intervenir, en aucun ou d’habilite du

logement

Extrait de I'Article 4-1 - La superficie de ia partie privative d'un lot ou d'une fraction de 'ot, mentionnge a l'article 46 ce la loi du

10 juillet 1565, estla s \perticie des planchers ges l0Cdux ¢

s aprés déduction des surfa
I3

hac AF A Alacraliar - . ~ e ¢ [ P o B = |l P - I re +a A Janrheres N
cloisons, marches at cages d'escalier, gaines, embrasures de portes el de fenétres. Il n est pas tenu compte des plancners ae

narties des locaux d'une hauteur inférieure a 1,80 m.
Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure 3 8 metres carrés ne sont pas pris en compte pour le

calcul de la superficie mentionnée a l'article 4-

: T = = 5 = =
Désignation du ou des batiments Deésignation du propriétaire ]
e —n.. — —~ - - S— S —_—— — — — — — 4
ocalisation du ou des bétiments De jon du client [
Yépartement :....... Isére Nom et préenom :......France domaine
Adresse 29 rue emile zola Adresse
Commune @ .......... 38400 ST MARTIN D HERES
Designation et situation du ou des lot(s) de
copropriété
Etage 4; Porte Droite, Lot
numéro Non communiqué

Donneur d'ordre (sur déclaration de y [
Y . | Reperage
l'intéressé) [

Nom et prenon France domaine Périmetra de repérag

Adresse ...

| Désignation de l'opérateur de diagnostic [
e = e ) —— - e A S |
| Nom et prénom [ .Bellussi theo

aison sociale et nom de l'entreprise ! Expert Diag 38

Adresse r o ‘. Eiverrenens .......420 Chemin du Gayot

38430 Saint Jean de Mairans

Numeéro SIRET i.......... i .. 830442646

Désignation de la compagnie d'assurance AXA
| Numeéro de police et date de validité : ....on............ 10064733204 / 01/09/2025

| Superficie privative en m? du ou des lot(s)

Surface loi Carrez totale : 59,65 m? {cinquante-neuf metres carrés soixante-cing)



Certificat de superficie de |a partie privative n® 25/05/France/8157

Ihésultat du repérage _|

Cate du repérage 26/05/2025
yocuments remis par le donneur d'ordre a I'opérateur de repérage |
Néant
iste des pigces non visitées
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur)

Mme Faurre

Tableau recapitulatif des surfaces de chaque pigce au sens Loi Carrez

Superficie privative au
sens Carrez

Parties de I'immeuble batis visitées Commentaires

alon 24,8
hambre 2 9,13
= - - -
Cuisine 7,5
Salle de bain 394

Superficie privative en m* du ou des lot(s)

Surface loi Carrez totale : 59,65 m? (cinquante-neuf metres carrés soixante-cing)

Reésultat du repérage — Parties annexes

L

Parties de l'immeuble batis visitées Surface utile Motif de non prise en compte

Fait 3 ST MARTIN D HERES, le 26/05/2025

Par : Bellussi thec

Aucun document n'a eté mis en annexe




Certificat de superficie de |a partie privative n® 25/05/France/8157
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Etablile: 27/05/2025

D P E Diagnostic de performance N°ADEME : 2538617208300
énﬂrgétique (logement) Valable jusqu’au : 26/05/2035

ent est économe en enardie et préserve le climat. |

Adresse 29 rue émile zola
38400 ST MARTIN D HERES
Etage 4; Porte Droite

bien : Appartement
.1948 - 1974
Surface de réference : 59,65 m?

Annee de constructic

Propriétaire : France domaine
Adresse !

Performance énergétique et climatique

sl axkrimemend perdormant

*Dont émissions de gaz
a effet de serre

consommalion

(énergie pnmaire)  émissions _

E
388|75 | tras mportantes:

352 kWi/m/an
d'énergte finate

- Ce logement émet 4 528 kg de CO; par
logement extrémement peu performant an, soit 'équivalent de 23 462 km
parcourus en voiture.

Le niveau d'émissions dépend
principalement des types d’énergies
utilisées (bois, électricite, gaz, fioul, etc.)

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du
logement et de la performance des équipements.
Pour l'améliorer, voir pages 4 a 6

Estimation des coiits annuels d’énergie du logement

Les colts sont estimes en fonction des caractéristiques ae votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation

e 2080€ o 2900€ ..
O O

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 {(abonnements compris)

éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les details par poste

Comment réduire ma facture d’énergie ? Voirp. 3

Informations diagnostiqueur

Expert Diag 38 Diagnostiqueur : Bellussi theo
420 Chemin du Gayot Email - grenoble@activexpertise.fr .
38430 Saint Jean de Moirans N° de certification : 507 :
tel : 0637014368 Organisme de certification : LA CERTIFICATION DE

PERSONNES

a0lion au propridtaire du bier 2 mainen® e i reallation du DPE - Dans e cadre du Risgl
> DPE 1 des fins de ; 2

limitanan du wralternznt de ¢s donnees

ent generar sur 'a pr
1airey Cos (n

ncasd Atectatians ou da pracéd

I'ghsarvat <20 cas
ous souhaiter faira valoir vatre draie, veniller noy
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P

DPE  Diagnostic de performance énergetique (logement) p.2

Schéma des déperditions de chaleur Performance de Uisolation

toiture ou
ventilation plafond

20% ‘ ‘ 42%
100 @ > 560
" |

ponts thermiques plancher bas Ventilation par entrées d'air hautes et basses

2% 0%

INSUFFISANTE

Systéme de ventilation en place

Confort d’été (hors climatisation)* Production d’énergies renouvelables

équipement(s) présent(s) dans ce logement :

@SS_.SSJ pompe & chaleur

D'autres solutions d'énergies renouvelables existent :

Les caractéristiques de votre logement améliorant le

L ~n 0 .
confort d’été : X + chauffe-eau panneaux solaires
thermodynamigue hotovoltaiques

= P

@8- panneauxsolaires géothermie
L . seothermie

@ @ {‘;fmm\g thermiques S
fenétres équipees de #, réseau de chaleur

mgement traversant volets extérieurs ou de froid chauffage au bois

.. s wlemerraloes VETTUBUX
Pour améliorer le confort d’éte :

Faites isoler la toiture de votre logement.

Logement équipé d’une climatisation
La climatisation permet de garantir un bon
* niveau de confort d'été mais augmente les
consommations énergétiques du logement.

‘| e niveau de confort d’été présente 1c' s'appute uniguement sut les caractenstiques de votre logement {la localisation n'est pas prise en compte:

Expert Diag 38 | Tél: 0637014368 | Dossier : 25/05/France/3157 Page 2/12



=m

DPE

Diagnostic de performance énergétique (iogement)

p.3

Montants et consommations annuels d’énergie

HFOK.Je=

energie totale pour les
usages recenses :

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de
chauffage de 19° réduite a 16°C la nuit ou en cas d’ahsence du domicile, une
climatisation réglée a 28° (si présence de clim), et une consommation d’eau

Consommation d’énergie

Usage , L ) .
g (en kWh énergie primaire) {fourchette d’estimation®)
& GazNaturel 17371 (17371é.f) entre1530€et2090€
chauffage ] )
# Electrique 2951 (1283e.f) entre 310E et 430 €
eau chaude & Gaz Naturel 2030 (20306é.f) entre 170 Eet 250 €
refroidissement ¢ Electrique 101 (44é.f.) entre l0Eet20€
eclairage # Electrique 255 (111ef) entre 20€et40€
auxiliaires # Electrique 442 (192é.1) entre 40 €et 70 €
23151 kWh entre 2080 €et2900 €
(21032 kWhéf) paran

chaude de 104¢ par jour.

é.f, - énergie finale
Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements

compris)

Recommandations d’usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maitriser votre facture d’énergie :

cooodl & E&E®

Température recommandée en hiver = 19°C

Chauffer a 19°C plutdt que 21°C, c’est -17%
sur votre facture soit -453€ par an

Si climatisation,
température recommandée en été » 28°C
Climatiser a 28°C plutdt que 26°C c'est en

moyenne -64% sur votre facture soit -22€ par an

Consommation recommandée = 104£&/jour d’eau

chaude a 40°C

Estimation faite par rapport a la surface de votre logement (1-2
personnes). Une douche de 5 minute = environ 402

420 consommes en moins par jour,
c’est -23% sur votre facture soit -63€ par an

En savoir plus sur les bons réflexes d’économie d’énergie :

Expert Diag 38 | Tél : 0637014368 | Dossier : 25/05/France/8157

Frais annuels d’énergie

ﬂ Répartition des dépenses

72 %
15 %
.9 %

|1 %

|1 %

[2 %

Pour rester dans cette fourchette
d’estimation, voir les recommandations
d’usage ci-dessous

& Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, a la climatisation,

4 la production d'eau chaude sanitaire, a Uéclairage et aux auxiliaires (ventilateurs,
pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres
usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

& Les factures réslles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de
I'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie,
entretien des équipements....

Astuces
- Diminuez le chauffage quand
vous n'étes pas la.

- Chauffez les chambres a 17° la nuit

Astuces

- Fermez les fenétres et volets la
journée quand il fait chaud.

- Aérez votre logement la nuit.

Astuces

- Installez des mousseurs d’eau sur
les robinets et un pommeau a faible
débpit sur ta douche

- Réduisez la durée des douches.

Page 3/12



! DPE Diagnostic de performance énergétique (iogement) p.4

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses equipements

Vue d’ensemble du logement

description isolation

Mur en béton banché d'épaisseur < 20 cm avec un doublage rapporté donnant sur l'extérieur
1 1 Murs Mur en béton banché d'épaisseur < 20 cm non isolé donnant sur des circulations sans
ouverture directe sur l'extérieur

Plancher bas Dalle béton donnant sur un local chauffé Sans objet

N Toiture/plafond Dalle béton donnant sur Uextérieur (terrasse)

Fenétres battantes pvc, double vitrage
5 Portes et fenétres Fenéties battantes bois, simple vitrage W e
Parte(s) bois opague pleina

Vue d’ensemble des équipements

description

Chaudiére individuelle gaz standard installée entre 1991 et 2000 régulée. Emetteur(s): radiateur bitube avec
robinet thermostatique

PAC air/air sans réseau de distribution installée entre 2008 et 2014 avec programmateur piéce par piéce
(systeme individuel}

@=D

Chauffage

'ﬁ) Eau chaude sanitaire  Combiné au systéme de chauffage
¢I¢ Climatisation Electrique - Pompe a chaleur (divisé) - type split
-",‘ Ventilation Ventilation par entrées d'air hautes et basses
j Pilotage Sans systéme d'intermittence / Avec intermittence piéce par piece avec minimum de température
-: mmal ..-"=T,¢- =_-._=-_:;~‘— n et d’entretien d: —L'L-!_' BNts Fa—7

| Pour maitriser vos conscmmations d'énergie, la bonne gestion et U'entretien régulier des équipements de votre logement sont

essentiels.
l type d’entretien

& Eclairage Eteindre les lumiéres lorsgue personne n'utilise la piece.
[ ﬂ Isolation Faire vérifier les isolants et les compléter tous (es 20 ans

Laisser les robinets tharmostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe.
mm] Radiateur Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.

Purger les radiateurs s'il y a de l'air,
= .- Privilégier les brasseurs d'air.
¢I¢ Refroidissement . - . . ,
Programimer le systeme de refraidissement ou I'adapter en fonction de la presence des usagers
- Nettoyer régulierement les bouches.
.!-f Ventilation . y‘ 8 ) 2 o A\ oBeerr S
L Veiller 2 ouvrir les fenatres de chaque piece tres regulierement
Selon la configuration, certaines recommandations relevent de la copropriété ou du gestionnaire de I'immeuble.
L
-

Expert Diag 38 | Tél: 0637014368 | Dossier - 25/05/France/8157 Page 4/12



DPE  Diagnostic de performance énergéetique (iogement)

p.5

Recommandations d’amélioration de la performance

W Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement Uefficacité énergétique de votre
’ﬁ lagement et ainsi de faire des économies d’énergie, d’améliorer son confort, de le valariser et de le

rendre plus écolagique. Le pack @) de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le

I:] D D pack 3 d’aller vers un logement trés performant.

Sivous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder a une renovation globale de votre

ey ;P‘ i legement (veir packs de travaux @ + @ ci-dessous), Ls rénovatian performante par Btapes est aussi une
A .-‘{_" o alternative possible (réalisation du pack {5 pvant iz pack ), Faites-wius Sccompagner par un
i N - l.r: nrofessionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise geénerale de travaux, groupement

d’artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

o Les travaux essentiels Montant estimé : 19000 a 285008
Lot Description

FaN Isolation des plafonds par l'extérieur.
Plafond ~ . "
A Travaux a réaliser en lien avec la copropriete

Isolation des murs par l'intérieur. R =3.7 m*.K/W

Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace
d'humidité.

La nature du complexe isclant sera déterming par l'entreposé
RGE de votre choix afin de s'adapter au comportement
hygrothermique de la parcie

Avec ce type d'isolation une diminution de la Sref va avoir lieu
Le type d'isolant, la technique de pose, la surface exacte et les
suggestions

particuliéres seront a definir par l'entreprise de travaux qualifiee

||Mur

Remplacer les fenétres par des fenétres double vitrage &

isolation renforcée PVC. Uw = 1,3 W/m2K dimension similaire &
sy Porteset fenétres existant

& Travaux a réaliser en lien avec la copropriété

4 Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

e Les travaux a envisager pontant estmé 15800 4 23800€
Lot Description

Remplacer le systéme de chauffage par une pompe a chaleur
air/eau double service chauffage et ECS.

Remplacer le systéme de chauffage par une pompe a chaleur
air/air non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en
cas de mise en place votre étiquette énergie augmentera
sensiblement).

ﬂ Chauffage

'ﬁo Eau chaude sanitaire Systéme actualisé en méme ternps que le chauffage

Commentaires :
Néant

Expert Diag 38 | Tél: 0637014368 | Dossier : 25/05/France/8157

Performance recommandée

R>5m2K/W

R>3,7m2K/W

Uw=1,3W/m?K, Sw=0,42

Performance recommandée

SCOP =4

Cop=4

Page 5/12
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DPE  Diagnostic de performance énergétique (logement

Evolution de la performance aprés travaux

logement extrémement performant

avec travaux [} + £
consommation: 68 kwh/m?an
émlssions: 2 ti CO2m?an

avec travaux ([}l
consommation: 136 kwh/m*/an
émissions: 26 kg CO2/m%/an

état actuel

consommation: 388 kwh/m*an
émisslons: 75 tI CO2m*an

-

|ogerrsanl extrémement peu pEFTaIMERD

Dont émissions de gaz a effet de serre

avec travaux [} +
2 kg COZimP/an

avec travaux [}
26 E CO2/m*an

AR
D

75 kg CO2/m*an

émissions de CC, trés Importantes

Expert Diag 38 | 1él: 0637014368 | Dossier 25/05/France/8157

Recommandations d’amélioration de la performance (suite)

"'i"\France

Rénov’

Préparez votre projet !

Contactez le conseiller France Rénov’

le plus proche de chez vous, pour des
conseils gratuits et indépendants sur vos
choix de travaux et d'artisans :

ou 0808 800 700 (prix d’un appel lacal)

Vous pouvez hénéficier d’aides, de
primes et de subventions pour vos
travaux

EN
REPUBLIQUE
FRANCAISE

Pour répandre a l'urgence climatique et
environnementale, la France s’est fixée
pour objectif d’ici 2050 de rénover
I'ensemble des logements & un haut
niveau de performance energétique.

A court terme, la priorité est donnée a la
suppression des énergies fortement
émettrices de gaz a effet de serre (fioul,
charbon) et & I'éradication des «passoires
énergétiques» d’ici 2028.

Page 6/12



l DPE / ANNEXES p.7

[ Fiche technique du logement
Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour cbtenir les résultats
présentés dans ce document. En cas de probléme, contactez ta personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur
[ qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compeétences sont certifides par:
I LA CERTIFICATION DE PERSONNES - 25 Avenue Léonard de Vinci, Immeuble Europarc, 33600 PESSAC (detail sur www.info-
certif.fr)

Reference du

| valice - LICIEL Diagnostics va4 [Moteur BBS Slama: 2024.6.1.0] istificatifs fournis pour etablir le DPE 3
25/05/France/8157 Néant

1 26/05/2025

nent  NJA

e cadastta

Reéference du

Invariant fiscal ¢t
| alld

rence de (a parce

e 3CL-DPE 2021

Meéthode de calcul utilisée pou

La aurigge ge réfdrencs d un logement est la surface habitable du logement au sens de larticle R. 156-1 du code de la construction
et de ['habitation, a laguelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffes pour
l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 metres.

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations estimées et les

consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considére que les occupants les utilisent
: suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaitre des divergences

importantes entre les factures d'energie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la

| rigueur de l'hiver ou le comportement llement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les
| conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE

A

utitise des valeurs qui reflétent les prix moyens des énergies que ['Observatoire de I'Energie constate au niveau national et do

sujette a des modifications dans le temps qui peuvent également faire evoluer les resultats.
Un écart est possible entre les consommations d'énergie issues de la simulation conventionnelle et celles reellement consom mées

En fonction du mode de vie et du nombre d'occupants les écarts peuvent étre significatifs

Geneéralités
i Donnée d'entrée Origine de [a donnée Valeur renseignée
Département £ Cbservé/ mesure 3B Isere
Altitude ‘w, Don 219 m
Type de bien D Jbserve / mesure Appartement
I Année de construction == Estimé 1948 - 1974
Surface de référence du logement jo) servé / mesdil 59,65 m*
| Nombre de niveaux du logement jo) bse ure 1
- Hauteur moyenne sous plafond jo )bseivé / mesure 2,5m -
i Enveloppe
[ Donnée d’entrée Origine de la donnée Valeur renseignée
I Surface du mur L Observé/ mesur 48,6 m?
Type d'adjacence p Observe / mesure 'axterieur
| Materiau mur 0 mesuré Mur en bétan banché
l Mur 15ud, Est, Quest Epaisseur mur £  Observe/ mesure <20cm
Isolation £O  Observe / mesui inconnue
il % Valeur par défaut 1945 - 1974
: 2,2??[%8 PR RS 0 mesure plus de 15mm, bois, pldtre ou brique
l Mur 2 Nord, Ouest Surface du mur JO RSl mesuré 11,05 m?
Expert Diag 38 | Tél: 0637014368 | Dossier : 25/05/France/8157 Page 7/12



R

Type d'adjacence

Obseive / mesuié

des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur

Surface Aiu

Observe / mesure

80 m?

Etat isolation des parois Aiu

Obselve / mesuré

non isolé

Surface Aue

Observe / mesure

20 m?

—

Etatisolation des parois Aue

Observe / mesuré

non isolé

Matériau mur

Observe / mesure

Mur en beton banche

Epaisseur mur Observe / mesuré <20cm
Isolation Obsefvé / mesuie non
Surface de plancher bas Obsetvé / mesure 59,65 m?

Positionnement de la
manuiserie

Obseive / mesure

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observe / mesure

Lp:10cm

Type volels

Observe / mesure

Jalousie accordéon

Jo)
Jo
jol
Jo
Jo)
Jo
Jo)
o,
o,
Type d'adjacence D Ohservé/ mesure un local chauffé
Plancher Type de pb D Cbseive / mesure Dalle béton
Isolation: oui / non / incannue £ Observe/mesure inconnue
?g:i?:ciioquénovation ¥ Valeur par défaut 1948 -1974
Surface de plancher haut £ Observé/ mesuré 59,65 m?
Type d'adjacence £  Observe/mesure I'extérieur (terrasse)
plafond Type de ph £ Obsewve/ mesuré Dalle béton
Isolation £  Observe / mesure inconnue
é::ft?:rilurxfrénovaticn X Valeur par défaut 1948 - 1378
Surface de baies £ Observé/ mesuré 1,8m?
Placement £ Observé/ mesure Mur 1 Sud, Est, Ouest
Orientation des baies £ Cbservé / mesure Est
Inclinaison vitrage £ Observe / mesuie vertical
Type ouverture £  Observe/mesure Fenétres battantes
Type menuiserie £  Observe/ mesure PVC
Type de vitrage L Observé / mesuil€ double vitrage
Fendtre 1Est Epaisseur lame air 0 )bserve / mesure 6mm
Présence couche peu émissive 0 Onserve/ mesuie non
Gaz de remplissage £  Observe / mesure Air
;Zsrit‘jissr;r;?ememde @ O  Observé/ mesure au nu intérieur
Type volets £  Obseive/mesure Jalousie accordéon
Type de masques proches £ Observé/m Absence de masque proche
Type de masgques lointains £ Ohservé/ mesure Ahsence de masque lointain
Surface de baies £  Observé [ mesure 1,8 m?
Placement p Observe / mesure Mur 1 Sud, Est, Ouest
Orientation des baies £ Observd/ mesuié Est
Inclinaison vitrage £ Observé/ mesuré vertical
Type ouverture £  Observé/ mesuré Fenétres battantes
Type menuiserie £O  Observé / mesuré PVC
Type de vitrage £ Observé/mesure double vitrage
Fenétre 2 Est : . =
Epaisseur lame air L  Observé / mesure 6mm
Présence couche peu émissive £ Observé /mesure non
Gaz de remplissage £  Observé/ mesure Air
Jo)
Jo
0
jol

Type de masques proches

Expert Diag 38 | Tél : 0637014368 | Dossier : 25/05/France/8157
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Type de masques lointains

(@]

Absence de masque lointain

Fenétre 3 Est

Surface de baies

Observé / mesuré

4,3 m?

Placement

Mur 1 Sud, Est, Quest

Orientation des baies

Observe / mesure

Est

Inclinaison vitrage

Observé / mesule

vertical

Type ouverture

Observe / mesure

Fenétres battantes

Type menuiserie

Cbservé / mesure

PVC

Type de vitrage

double vitrage

Epaisseur lame air Observe / mesure 6 mm
Présence couche peu émissive Observe / mestie i
Gaz de remplissage Ohseivé / mesure Air

Positionnement de la

Observe / mesure

au nu intérieur

menuiserie
Largeur du dormant .
g s I Observe / mesure Lp:10cm
menuiserie
Type volets Observe / mesure Jalousie accordéon

Type de masques proches

Obiservé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesure

Absence de masque lointain

Fenétre 4 Duest

Surface de baies

Observe / mesuie

1,8 m?

Placement Observe / mesure Mur 1Sud, Est, Quest
Origntation des baies Observe / mesure Ouest

Inclinaison vitrage / mesure vertical

Type ouverture mesure Fenétres battantes

Type menuiserie

Obselve / mesure

PVC

Type de vitrage Obseivé / mesuré double vitrage
Epaisseur lame air Observé / mesure 16 mm
Présence couche peu émissive Observé / mesure non

Gaz de remplissage Qbserve / mesuré Air

Positionnement de la

Observé / mesure

au nu intérieur

menulserie
Largeur du dormant
& " i Observe / mesure Lp:10cm
menuiserie
Type volets Observé / mesuie Jalousie accordéon

Type de masques proches

Absence de masque proche

Type de masques (ointatns

Obseive / mestire

Absence de masque lointain

Fenétre 5 Duest

Surface de baies

Observe / mesure

3m?

Placement

Observé / mesuré

Mur 1 5ud, Est, Ouest

Orientation des baies

Observé / mesuié

Quest

Inclinaison vitrage

A s
Cbservé { me

vertical

Type ouverture

Obsetvé / mesuie

Fenétres battantes

Type menuiserie Observe / mesure PVC

Type de vitrage Observé / mesuig double vitrage
Epaisseur lame air )bseive / mesure 12 mm
Présence couche peu émissive Observe / mesure non

Gaz de remplissage )bservé /| mesuré Air

Positionnement de la

™.

Observe / mesti

au nu intérieur

menuiserie
Largeur du dormant - :
8 i Cbseivé / mesure Lp:10cm
menuiserie
Type volets Observé / mesure Jalousie accordéon

Type de masques proches

Cbserve / mesure

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Absence ce masque lointain

Fenétre 6 Ouest

Surface de baies

Expert Diag 38 | Tél: 0637014368 | Dossier : 25/05/France/8157
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-

r £ 1

Pont Thermigque 3

Type de pont thermique

Observe /

mesure

Placement £  Observé/ mesuré Mur 1 Sud, Est, Ouest
Orientation des baies £  Observé/ mesure Ouest
Inclinaison vitrage O Obsewvé / mesuié vertical
Type ouverture £  Observé / mesure Fenétres battantes
Type menuiserie £ Obseivé [ mesure PVC
Type de vitrage £ Observé/ mesut é double vitrage
Epaisseur lame air £ Observé/ mesuré 16 mm
Présence couche peu émissive 0 Observe / mesue non
Gaz de remplissage £ OCbservé/ mesuré Air
Positionnement de la ; -
o £ Observe/ mesure au nu intérieur
menuiserie
Largeur du dormant
8 1 - £ Observe/ mesure Lp:10cm
menuiserie
Type de masques proches L Ohservé/ mesufé Absence de masque proche
Type de masgues lointains £ Ovserve/ mesuré Absence de masque lointain
Surface de baies £ Obseivé/ mesuré 0,2 m?
Placement £  Observé/mesure Mur 1Sud, Est, Quest
Orientation des baies £ Observé / mesure Ouest
Inclinaison vitrage £ Obsenvé/ mesure vertical
Type ouverture £ Observé/mesure Fenétres hattantes
Fendtre 7 Ouest Type menuiserie Q Observe / mesure 30is
Type de vitrage £ Observé / mesure simple vitrage
Positionnement de la = . o
. £ Observé/ mesuré au nu intérieur
menuiserie
Largeur du dormant
: / mesure Lp:5cm
menuiserie L ) P
Type de masques proches jo 5 / mesure Absence de masgue proche
Type de masques lointains D QObserve / mesuré Absence de masque lointain
Surface de porte £  Observé / mesuré 17 m?
Placement DO Observé/ mesure Mur 2 Nord, Ouest
Type d'adjacence £  Observe / mesure des circulations sans ouverture directe sur l'exterieur
Surface Aiu £  Observé/mesure 80m?
Etat isolation des parois Aiu £ OChseive/ mesuie non isolé
Surface Aue O Observe/mesure 20m?
P . . . . .
orte Etat isolation des parois Aue £ Observe/ mesuié non isolé
Nature de la menuiserie O Ohservé/mesuré Porte simple en bois
Type de porte £ Observé/ mesuré Porte opaque pleine
Prasence de joints ~
. - Observe / mesure oui
d'atanchéité L A
Positionnement de la ; ]
Co £ Observé/ mesure au nu intérieur
menuiserie
Largeur du dormant
g £ Observé/ mesuié Lp:10cm
menuiserie
Type de pont thermique £ Observé/mesuré Mur 1Sud, Est, Quest / Fenétre 1 Est
Type isclation £  Observé/mest 18 inconnue
Pont Thermigque 1 Longueur du PT £ Observé/ mesuré 5,5m
Largeur du dormant 5
ge 5 Observe [ mesuié Lp:10cm
menuiserie Lp
Position menuiseries £  Observé/ mesure au nu intérieur
Type de pont thermique O  Observé/ mesuré Mur 1 Sud, Est, Quest / Fenétre 2 Est
Type isolation £ Observé/ mesuié inconnue
Pont Thermique 2 Longueur du PT £  Observé/ mesure 55m
Largeur du dormant ) .
il £ Observe/mesure Lp:10cm
menuiserie Lp
Position menuiseries L  Observé/mesuie au nu intérieur

Mur 1 Sud, Est, Quest / Fenétre 3 Est

Expert Diag 38 | Tél: 0637014368 | Dossier : 25/05/France/8157
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=
Type isolation £ Obeeivé/ mesuré Inconnue
Longueur du PT £  Observé/ mesuré 6m
Largeur du dormant i
5 o Observe / mesuie Lp:10cm
menuiserie Lp L e P
Position menuiseries L  Observé/ mesure au nu intérieur
Type de pant thermigue O Observe/ mesure Mur 15ud, Est, Quest / Fenétre 4 Ouest
_—
Type isolation p Observé / mesure inconnue
Pont Thermique 4 Longueur du PT £ Observé/ mesuie 55m
Largeur du dormant .
- arge e L0 Observé/mesurs Lp:10¢cm
menuiserie Lp
Position menuiseries £  CObservé/ mesuie au nu intérieur
Type de pont thermique £ Observe/mesure Mur 1 Sud, Est, Ouest / Fenétre 5 Ouest
Type isotation £  Observé/mesuré inconnue
Pont Thermique 5 Longueur du PT L  Observe/ mesuré 6m
Largeur du dormant .
- Qbserve / mesure Lp:10cm
menuiserie Lp p o P -
Position menuiseries £  Observé / mesuré au nu intérieur
Type de pont thermigue SO Observé/ mesuré Mur 1 5ud, Est, Quest/ Fenétre 6 Quest
Type isalation p Observé / mesure incannue
Pont Thermique 6 Longueur du PT £ Observé [/ mesuré 3m
eur d s t
Largeur du dorman £ Cbseive/ mesure Lp:10em
menuiserie Lp
Fosition menuiseries £  Observé/mesure au nu intérieur
Type de pont thermigue £ Cbservé/mesue Mur 1Sud, Est, Quest / Fenétre 7 Quest
Type isolation p QObserve / mesure fnconnue
Pont Thermique 7 Longueur du PT £ Observe/ mesuré im
L dormant ~ 7
argeyrd'u ' £  Observé/ mesuré Lp:5cm
menuiserie Lp
Position menuiseries £  Observé/ mesure au nu intérieur
4
Systemes
Donnée d’entrée Origine de la donnée Valeur renseignée
Type de ventitation £  Observé/ mesure Ventilation par entrées d'air hautes et basses
Ventilation Fagades exposées £  Observé/mesuré plusieurs
Logement Traversant £ Obseive/ mesure oui
Type d'installation de - A ; =
Observe / mesure Instailation de chauffage simpl
chauffage P ' CRAENiE pe
Nombre de niveaux desservis £  Observe / mesuie 1
Type générateur £  Observé / mesuré Gaz Nature! - Chaudiere gaz standard installée entre 1951 et 2000
Année installation générateur O Obseive / mesure 2000
Energie utilisee £  Observé/mesure Gaz Naturel
Cper (présence d'une R
P (oS p Observé / mesure non
ventouse)
s Présence d'une veilieuse £ Observe/ mesure non
Chaudiére murale £ Ooseive/ mesure oul
Chautfage 1 Présence d'une
regulation/Ajust,T° £ Observe / mesuré oul
Fonctionnement
Presence ventilateur /
dispositif circulation air dans £ Observé/mesuié non
circuit combustion
Type émetteur L CObservé / mesure Radiateur bitube avec robinet thermostatique
Température de distribution £ Chservé/ mesure superieur a 65°C
Annee installaticn emetteur L Observe/ mesure Inconnue
Type de chauffage £  Observé/ mesure central
Fquipement intermittence £ Obpserve/ mesule Sans systeme d'intermittence
Expert Diag 38 | Tél : 0637014368 | Dossier : 25/05/France/8157 Page 11/12
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Type d'installation de

A £ Obsevé/mesu Installation de chauffage simple
——
Surface chauffée £ Obsewé/ mesure 12,4 m?
; - Electrique - PAC airfair sans réseau de distribution installee entre 2008
ype générateur O Obser 188
et 2014
Année installation générateur £ Obsemve [ mesure 2010 (estimée en fonction de la marque et du modele)
Energie utilisée L£L o nesuré Electrigue
Chauffage 2
Type émetteur £  Observé/ mesure PAC air/air sans réseau de distribution installée entre 2008 et 2014
Année installation émetteur £ Observe / mesure Inconnue
Surface chauffée par
‘\:r ace chauffee p. D Observé/ mesure 12 4me
|'émetteur
Type de chauffage L Observé /[ mesure divisé
Equipement intermittence jo) ! €/ mest Avec intermittence piece par piece avec minimum de temperature
Nombre de niveaux desservis ~ §0  Observe/ mesure 1
Type génerateur £  Observé/imesure Gaz Naturel - Chaudiere gaz standard installée entre 1991 et 2000
Année installation générateur £ Observe/ mesué 2000
Energie utilisée £ Observe/mesure Gaz Naturel
Type production ECS £ Observe/ mesuré Chauffage et ECS
Présence d'une veilleuse £ Observe/ mes non
Eau chaude sanitaire ; ‘ .
v Chaudiére murale £ Observe/ mesure ou
Présence d'une
régulation/Ajust,T® £ Observé/ mesura uf
Fonctionnement
Prasence ventilateur /
dispositif circulaticn air dans JO NN T non
circuit combustion
Type de distribution £ Obsefve /mesu production en volume habitable alimentant des pieces contigues
Type de production £ Qbservé/ mesure instantanée
Systéme £ obse Mesure Electrique - Pompe a chaleur (divisé) - type split
Surface de référence refroidie £ Cbee mesure 24,8 m?
Refroidissement
Année installation équipement O Obsarve / mesure 2010 (estimée en fonction de la margue et du medele)
Energie utilisée £ Obseivé / mesure Elecirique

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n® 2011-807 du 5 juillet 2011, arrétés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif
ala transmission des diagnostics de performance €nergétique a l'Agence de l'environnement ef de lamaitnise de l'énergie et relanf
a l'utilisation réglementaire des logiciels pour ['¢laboration des diagnostics de performance énergétique, 5 juillet 2024, décret
2020-1610. 2020-1609, 2005-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005655 art L271-4 a6 ; Lol 2004 1334 art L134-1 a5 ; decret
2006-1147 art R.124-12a 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010

Informations société : Cxpert Diag 38 420 Chemin du Gayot 38430 Saint Jean de Molrans
Tl : 0637014368 - N°SIREN : 830442646 - Compagnie d'assurance : AXAn® 10064733204

A 'attention du propriétaire du bien au moiment de la réalisation du DPE : N"ADEME
Dans le cadre du Reglement général sur la protection des données (RGPD), I'Ademe vous informe que vos 2538E17508500
données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockees dans la base de donnees de l'observataire
DPE a des fins de contréles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces do nees sont
stockées jusqu'a la date de fin de validité du DPE.

Vous disposez d’un droit d’accés, de rectification, de portabilite, d’effacement ou une limitation du
traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter a l'adresse
mail indiquée a la page «Contacts» de ['Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).
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Rapport mission de repérage

Des matériaux et produits contenant de I'amiante pour
I'établissement du constat établi a I'occasion de la vente
d'un immeuble bati

(listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique,

Numero de dossis

)ate du reperage

Date d’ém

ssion du rapport de repérage . 27/

05/2025 étaire le 27/05/2025

remis au propr

Références réglementaires
Textes réglementaires Articles L. 1334-13, R. 1334-20 e 3.9 du Code de la Sante
Publique; Arrétés du 12 décembre 2 29du 3 juin 2011, arréte
| du 1°" juin 2015 =
Immeuble bati visite
Adresse R ; remresrens 29 rue émile zola
Bat., escalier, niveau, appartement n®, lot n”:
Etage 4; Porte Droite, Lot numérn Non communiqgue
ode postal, ville 38400 ST MARTIN D HERES
Périmetre de repérage : s TOUTES parties accessibles sans démontage ni destruction
Type de logement Appartement
Fonction principale du batiment 1 g bt b 1 B SR ... Habitation (partie privative d'immeuble]
Date de construction : I Teens TEOTE et < 1997
Le propriétaire et le commanditaire l
Le(s) propriétaire(s) Nom et prenon ....France domaine
Le commanditaire Nom et prenom France domaine
Adresse e,
I Le(s) signataire(s)
I NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de [a certification
Opérateur(s) de
reperage ayant - -
2perage ayan LA CERTIFICATION DE
participg au reperage
D e , PERSONNES 25 Avenue Obtentio
=i — - Opérateur de .
Bellussi theo Leonard de Vinai, Echeance :
Personne(s) reperage | E 3600
o - mmeuble Eurcparc, 33600 N° de cer
ataire(s) DECSAC
autorisant la e
diffusion du rapport
Raison sociale de I'entreprise : Expert Diag 38 (Numéro SIRET : 83044264600014)
Adresse - 420 Chemin du Gayot, 38430 Saint Jean de Mairans
Désignation de la compagnie d'assurance - AXA
| Numéro de police et date de validité : 10064733204 / 01/09/2025
Le rapport de repéerage

Ditfusion zle présent rapport de

Pagination !

g presentrapporta

repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

vec las annexes comoprises, est constitué de 17 pages, la conclusion est située en page 2




Constat de repérage Amiante n° 25/05/France/8157

|—Sommaire |
= e T P e e e b |
1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) d’analyses
3 La missian de repérage
3.1 L'objet de lza mission
3.2 Le cadre de la mission
2.1 Uintitulé a

3.2.2 Le cadre n.;“‘m entaire de la mi n
3.2.3  L'objectif de la mission
3.2.4 Le programme de repérage de |a mission reglementaire
3.2.5 Programme de repérage comalémentaire (le cas échéant)
3.2.6  le périmétre de repérage effectif

4 Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de I'analyse documentaire
4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrétes en vigueur
4.4 Plan et pracedures de preélevements

5  Résultats détaillés du repérage

I 5.0 identification des matériaux repérés de la liste Aet B
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, etats s de conservation, conséquences
réglementaires {fiche de cotation)
5.2 Liste des matériaux ou praduits susceptibles de contenir de 'amiante, mais n’en contenant pas apres
analyse
6 Signatures
7 Annexes
! l?[es conclusions i

Avertissement : les texies ont prévu g ritaire Srage des matériaux ou produits contenant de 'armiante, notamment

pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne rw;.uud pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des

matériaux et produits contenant de 'amiante avant démclition d’ immeuhle ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport
ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré
- de matériaux ou produits de la liste A contenant de ['amiante.

| 1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré
des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sur jugement de I'cpérateur
Conduits [Cave) pour lequel il est recommandé de réaliser une €valuation périodique.*

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rappont, il est rappelé |a nécessite d'avertir de la
présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les
protegeant.

1.2. Dans le cadre de mission décrit 3 Particle 3.2 les [ocaux ou parties de locaux, compasants ou parties de composants

| qui n’ont pu &tre visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la
présence ou 'absence d’amiante ;
! |

Expert Diag 38 | 420 Chemin cu Gayot 38430 Saint Jean de Moirans | 7
EN : 830442646 | Compa

ble@activexpertise.fr

AXAn® 10 733204
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F e - S -
\ 2. - Le{s) laboratoire(s) d’analyses
L s 0T T el e— —— g e o i e

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... .1l n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse

Numeéro de I'accréditation Cofrac : ., LR,

T o ——————a s — r =
I 3. — La mission de repérage
L . g — S —— il - - =~
3.1 L'objet de la mission
e cadre de la vante de 'immeuble bati, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de couverture du présent rapport, la

mission consiste a reperer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante

conrormer

> tout ou partie de sa garantie des vices cacnes le propr étaire vendeur annexe a la promesse de

Pour s'exo

le vente le présent rapport

Expert Diag 38 | 420 Chemin du Gayot 38430 Saint Jean de Moirans | Tél,: 06370
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3.2 Le cadre de la mission

Composant de la construckon Parke du composant @ vénfier ou G sonder
' 3.2.1 'intitulé de la mission Flocages
. . , o Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds | Calonfugeages
«Repérage en vue de ['établissement du constat établi a
, ) o, . . Faux plafonds
I'occasion de la vente de tout ou partie d’un immeuble bati»
T 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission . : -
Cevmasssl dlt o constructon Parbe du tompansel dwitlfiar o o sonder
’article L 271-4 du code de la construction et de ["habitation ey L
prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble Enduts projetés
" . . Deorite ) /. - s F \
; béti, un dossier de diagnostic technigue, fourni par le :M_:n‘mi dus ’xvlwuts de mr’.:d-em,
PR N r evetement cdws (amianie-cument
vendeur, est annexé & la promesse de vente ou, a defout de . . . - e
e ba . , By e . Murs, Clowsons “en dur” et Poteaux Entcwrages de poteaux (cartor)
promesse, "';'H e authentique de vente. tn cas de vente fpAiNgues ol mienewrs) Entoursgss de poteaux (amiante-cirent)
NNy N cier de dir 2 < orhni o - oy E
publique, le dossier de diognostic technique est annexe au Ertoursges de poteaux (matériau sandwach)
f cahier des charg !in'ovmzu rle poteaux (cartontplitre)
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, Coffrage perdu
> 5
| «l'état mentionnant la présence ou I'absence de matériaux | Cloisons (lgeres et préfabriuées), Gamnes €1 | Enduts projetés
) s - | 49274 | Coffres verticaux ) 3 .
ou produits contenant de Vamiante prévu a l'article L 1334 gl T Panneaux de clowsons
I 13 du méme code» o :
L , . Plafonds, Poutres et Charpertes, Gaines et | ERSi
a mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut contorme aux i ,U I :I B — ‘—""'EJFB
| . R . 1es Horzontaux Panneaux collés ou vissés
textes réglementaires de raférence mentionnes en page de Phrelers Dalles dz sol.
couverture du présent rapport.
b e e . e e fhridee (4 N . |Conduits
3.2.3 U'ohjectif de la mission Condwmts de fludes {ar, eav, sutres fludes) -
Enveloppes de caloxfuges
«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser les Clapets coupe-feu
. , . . Clapets /volets cowpefen Volets coupe-fen
matériaux et produits contenant de I'amiante mentionnés en Hpes IV P Lokets coupe Thr
. o " Rebouchage
annexe du Code |a santé publique.» — =
o bl p 13.9 Portes come.F Joints (tresses)
"Annexe Code de la santé p e es 2NNEXE 3.C ortes coupe-leu
| L'Annexe du Code de la santé publique est nexe 13 Jomts (bandss)
(liste A et B) Vids opiues Conduiis
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire =3 -
prog perag B Placues (corposites)
| Le programme de repérage est défini a minima par '‘Annexe Plaques (fles cent)
13.9 (liste A et B} du Code de la santé publigue et se limite . Aminises {coppsiles), .
i ) o . . Tottures Ardoses (flares-ciment)
pour une mission normale a la recherche de matériaux et - —
| 4 ; : AccessoLes de couverure NOSTes)
L yntenant de I'amiante dans les composants e
produits contenant de Iamiante dans les composants € Accessoires de couvertures (flores-ciment)
| parties de composants de la construction y figurant. Bardeaux biturcineux .
. o , PR Plagues (compasites)
Fn partie droite I'extrait du texte de "’Annexe 13.9 o AT,
i Plaguss (fibres-curent)
, hrdoises (co i+
Important : Le programme de repérage de la mission de base est Dardages et fagades Hgites Aﬁs'”;mm“j
limitatif. || est plus restreint que celui élaboré pour les missions de s cuel)
) ) . N Panneaux (composites)
repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant — =
. . Panneaux (fiores-ciment)
) itior ‘iImmeub 0 cel 3 @ are an calisatio d = -
démolition d’immeuble ou celui a élaborer avant realisation de | Comltes deaux phrvisles en amiants-ciment
travaux Corduits en. toture et fagade | Condhnites d'eaux usées en amande-cunent
Conduts de fmze en amiante-ciment

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas echéant)

|
En plus du programme de repérage reglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes
r Partie du composant ayant été = .
Composant de la construction % 2 Rt Sur demande ou sur information
inspecté (Description)
Neant
I
1

430 Saint Jean de Moirans | Tel. : 0637014368 g
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3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

Il ¢'agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble ¢

en annexe 2 |'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu étre visités.

Descriptif des pieces visitées

Entrée,
Chambre 1,
Salon,
Chambre 2,

Localisation

Cuisine,

Salle de bain,
Balcon,

Cave

né par la mission de repérage figurant sur le schéma
F 4

le repérage joint

Chambre 1

Sol - Carrelage

Mur : Platre et Peinture
Pla

Pl
Porte :

afond . Platre et Peinture

nthes : Carrelage

Sol : Carrelage
r"r’ul’ g A:tv
Plafond : Platre et Peinture

Plinthes

Fenétre

Porte : Bois et Peinture

>aion

sol - Carrelage
Mur : Platre et Peinture

Plafond : Platre et Peinture

Plinthes : Carrelage

Fenétre : Pvc

Porte : Bois et Peinture

Y

Chambr

a
T

Sol : Carrelage

Mur : P!

itre et Pein

et Peinture

-~

Plafond : Plat

Plinthes : Carrel

5tre : Pvc

Porte : Bois et Peinture

Cuisine

Salle de bain

Balcon

Sol : Carrelage

Mur : Platre et

Peinture

Plafond : Platre et Peinture

relage

Plinthes
Fenétre : Pvc

Porte : Bois et Peinture

Sol : Carrelage
Mur : Platre et Car
Plafond : Platre et Peinture
Fenétre : Pvc

Porte : Bois et Peinture

Sol : Béten
Mur : Beton
Platond : Béton

Sol : Béton
Mur ; Béton
Plafond : Bétor

Porte : Bois

Expert Diag 38

a2

“hemin du Gayot 38420 Saint

N°SIRE

Jean de Mcirans
N : 830442646 | Compagnie d
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4. — Conditions de réalisation du repérage '

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés . |
A |

ivant les ouv produits, matériaux et protections

Documents d

physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a l'acces aux parties de l'immeuble

bati en toute sécurite

Observations

Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

ande : 27/05/202¢

Date de la com

Duree repérage - 02 h 50

ersonne en charge d’accompagner I'opérateur de reperage : Mme Faurre

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrétés en vigueur

25t déroulée conformément aux prescriptions des arré

a mission de repérage s

Remarques

Le diagnostic de reperage des materiaux et produits contenant de I'amiante pour I'établissement du

constat établi a I'occasion de la vente d'un immeuble bati ou de parties privatives d'un immeuble bati
n'implique pas que immeuble L est exempt d amianie

Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examines et
justifications

1. Tous les murs doublés, les raidisseurs de cloison. L'ensemble ¢ yuvrés encastrés dans la

a evacuation,

s, boisseaux gaines de ventilation, conduits de fum

S5

maconnerie, ('IC:"':H;F'H planch
ot ...) et d'une hauteur supérieure a quatre metres

matériaux divers et notamment le mobilier de

es par au mobilie

'ensemble des parties cact

cuising

3. Les sous faces des planchers bais non accessibles, les ¢

4. Les solivages bois recouverts par des matériaux divers,

Le coffrage de la douc

, lors d'une autre visite, et ce dansun

Nous nous engage

=5 rendues inac

delai raisonnable, a compléter agnostic sur les zor

10tre Inte

enuon.

Observations

Plan de prévention réalisé avant infervention sur site

Vide sanitaire accessible

Combles ou toiture accessibles et visitables

4.4 Plan et procédures de prélévements

Néant

el, - 0637014368 gre

N°SIREN : 830442646 | Compagnie d'assu

2770572025
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— ., e - —

5. - Résultats détaillés du repérage [

— - = = e — — _——

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A

e - — Conclusion Etat de :
Localisation Identifiant + Description e ; Commentaires
{justification) conservation

Neéant . ' |

Aucun autre matariau de a liste A n’a été repéré dans périmetre de repérage mentionne au paragraphe 3.2.6

5.0.2 Liste des matériaux repérés de la liste B

Conclusion Etat de
(justification) conservation

Localisation ldentifiant + Description Commentaires

Description:
Camiposant d& @ canstructioes Conduits

Presence

d amiante
Cave de fluides {air, eau, autres fluides) -
(sur jugement (Z-111-RF}

Partie & sonder: Conduits

Localisstion sur crequs: MO01

7€

de |'opérateur)

ue

antionné au paragraphe 3.2.6

Aucun autre mate
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I"lamiante, états de conservation, consequences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux cu firoduits contenant de ["'amiante
Etat de

- . i Conclusion =
Localisation Identifiant + Description L conservation** et

(justification) el P s i
préconisations
| | Matériau non

dentifiant: M0O01 dégrade

Description: Conduits D
\sence

p

Composant de | ¢prstnsction: Conduits . . Résultat £
w—— : d'amiante e

de fluides (air, eau, autres ttuices) ‘ i

Cave {sur jugement

tie 3 sonder: Conduits e

Ljste salon anrgxe. 136 du 5P B .
e opérateur) ane
LoCEsaLIC SRl GG U MO01 F realiser une

évaluation

de Préconisatior

périocique

Un #&%a# des conseguen

ymmandations est fournis en annexe 7,4 de ce present rapport

** détails fournis en annexe 7.2 de ce présent rapport

Nota : Des réception de ce rapport, il est nécessaire d'avertir de la présence d'armiante toute personne pouvant interventr suroua

proximité des mate

. o rpoprv |oc r 1\ r It loc "
aux cmiantes ou de ceux les recouvrant ou ies protegean t.

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation Identifiant + Description

Expert Diag 38 | 420 Chemin du Gayot 38430 Saint Jean de Moirans | Té

7/17

Rapport du
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6. — Signatures

par LA CERTIFICATION DE PERSONNES

F

Nota Le present rapport est li par une personrie dont ies competences sont L‘L-"l"f;é‘-&“,

25 Avenue Léanard de Vinci, Immeuble Euraparc, 33600 PESSAC (détail sur www.info-certif.fr)

2t 3 ST MARTIN D HERES, le 26/05/2025

Par : Bellussi theo g

Signature du representant

-
|
1
|8
L
|
|
i yert Diag 38 | 420 Chernin yot 3 @activexpertise.fr

AXA n® 10064733204
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ANNEXES |

Au rapport de mission de repérage n’ 25/05/France/8157 |

Informations conformes a I'annexe Iil de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies |

sont classees comme

3 'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante

substances cancérogenes avéreées pour I'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est & l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers

broncho-pulmonaire leuraux, plagues pleurales)

Uidentification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable 3 I'e

ation et & la prevention des r

amiante. Elle doit étre complétée par la definition et la mise en ceuvre de mesures de g

adapteées et proportionnees pour limiter

nmeuble

exposition des occupants présents temporairement ou de fagon nermanente dans I’ formation des occupants présents

temporairement ou de facon permanente est un préalable essentiel a la

Svention du risque d’exposition a 'amiante

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de

au plus tot aux situations d’usure anormale ou de degradation.

conviendra de limiter autant que possible |

interventions sur les materiaux et produits contenant de I"amiante quiont ete reperes

s type de matés

et de faire appel aux professionnels qualifies, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de

U produit

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre é nés dans des conditions strictes

7 vous, consultez

Renseignez-vous aupres de votre mairie ou de votre pn“‘e-.":urf‘. Pour connaftre les centres d'elimination prés de ch

la base de donné » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site internet www.since.org

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

~
S

Conséquences réglementaires et recommandations

~
W

Documents annexeés au présent rapport

Diag 38 | 420 Chemin du Gay«

Expert

yns | Tél. : 06370143
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Baleam I
Calan Balcon

I

11 4 1
{ d

l-.r\-d-l..-l-]
T B L

Churnkba 1 o 5 1y

1=' i: — |

Planche (croquis) de repérage technique effectue par le cabinet : Expert Diag 38, auteur : Bellussi theo
Dossier n® 25/05/France/8157 du 26/05/2025
Adresse du bien : 29 rue emile zola [Non eomiranigui} 38400 ST MARTIN D HERES

20 Chemin du Gayc
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Mo0T - £
Presence Fn
EP

Cave

Planche (croquis) de repérage technigue effectué par le cabinet : Expert Diag 38, auleur : Bellussi theo

Conduit en fibro-ciment

Dossier n° 25/05/France/8157 du 26/05/2025
Adresse du bien : 29 rue émile zola (Non communiqué} 38400 ST MARTIN D HERES

Dazlles de sol

Condurt autre que
fibro-ciment

Carrelage

Brides

Colle de revétement

Dépot de Maténaux
contenant de l'amiante

Dalles de faux-plafond

Maténau ou produit sur
lequel un doute persiste

Présence d'amiante

Toiture en fibro-ciment

Expert Diag 38 | 420 Chemin

du

Gayot 3843

Toiture en maténaux
composttes

@activexpertise.fr
AXA n°® 10064733204

Vioirans | Tel. : 0637014368 grenoDble

142646 | Compagnie d'assurance

Nom du proprietaire :
France domaine
Adresse du bien
29 rue émile zola

38400
ST MARTIN D HERES

11/17
Rapport du

S /AC A0
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Photos

Ouvrage : ( des {air, eau, autres fluides)

Partie d'ouvrage
Descri; Cone
0 sur croguis - M001
7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélevements

Identifiant et

s Localisation
prélevement

Composant de la construction

Parties du
composant

Description

Copie des rapports d’essais :

Aucun rappeort d'essai n'a été fournicu n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisee

Critéres d'évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de Ia liste A

Faible

1. Classification des différents degnts ¢ Expd du pragilt aux circulat d'air
| Fort Moyen
|
1° Il n'existe pas de systeme specifique de ventifation, eme de ventilation par insi

luee est ventilee par dair dg

al et l'orientation du jet

a3 piece ou la 2¢

arture des f n'a e pas directement le faux plafond

celui-ci

> faux plafond se tro ans un local qui pr contenant de I'armante,

une {cu plu :) ouverte(s) sur lex ou

SUSC ble(s) de créer situations a forts 2% 1l existe un systeme de ventilation avec reprise(s) au
dz d'air au niveau du faux plafond {(systeme de ventilatio

3° Il existe un syster n 10 e flux)

ne de ventilation par insufflation

d'air dans le local et I'orientation du jet d'air est

que celu-ci affecte directement le

contenant de | amiante
i

85 d'exposition du produit aux chocs at vibrations

2° Il existe dans |

ventilation par extraction dor

te niouvrant nisystéme pecifigue

piece ou lazone

ntilation s

evaluée,

q 1

azone lee, un systeme de

t la reprise d'air est éloignée
1 faux platond contenant de l'amiante

Moyen

roduit aux chocs et vibrations

nme moyenne dans les

exposition du s2ra

considerée comme situations ou le

= local ou 3 ['exterieur engendre contenant de I'amiante n'est pas expose plafond contenant de iante n'est pas exposé aux
ssible les chocs directs avec | 2 e dans un lieu nmages meécanic n'ast pas susceptible détre
ante (ex : hall industriel, atre, degradé par les occupa ouse trouve dans un local utilise

| 3 des activités tertiaires passives

considér

Faible

v du produit sux

e comme fa

vibrations

chocs et

es situations oU le faux

Jans

de Moirans | T€l
830442646 |

1 Gayot 38430 Saint Jea

N°SIREN

0637014368 grenobled

Compagnie d'assurance

acC

vexpertise.fr

> 10064733204

AXA N




Constat de repérage Amiante n° 25/05/France/8157 .
Grilles d’évaluation de ’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
Etat de conservatign di makiria ou produit Risguo de digradation
; I
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Frotection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
'
Protection physique o P
étanche
_| nsque de degradation ®
I faible ou & lerme EP
—~| Malérau non dégradé ) ¢
o nsque de degradalion
rapide O AC1
Protection physique non _|nsque falbie dextensionda Ep
étanche ou absence de X | \a dégradation
| protection physique
fisque d'extension 8 terme ~
ponciuele O de la dégradation S AC1
i} i || nsque d'extension rapide .
Malériau degradé s] do 1a degradation o AC2
géneralisée o AC2
* o
Dossier n° 25/05/France/8157
Date de I'évaluation : 26/05/2025
Batiment / local ou zone homogene : Cave
Identifiant Matériau : M0O1
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodigue.
Critéres d’évaluation de I'état de canservation des matériaux ou produit de la liste B
Classification des niveaux de figgue de dégrmadation ou d'extension de la d&ﬁl adatien du matériau.
rﬁ".sque faible de dégradation ou d’extension de Risque de dégradation ou d’extension a terme | Risque de dégradation ou d’extension rapide de la
| dégradation de la dégradation degradation
Uenvironnement du matériau contenant de I'amiante | U'environnement du matériau contenant de I'amiante | U'environnement du matériau contenant de amiante
ne présente pas ou tres peu de risque pou ente un risque pouvant entrainer 3 terme, une |présente un rnisque important  po nt entrainer
entrainer a terme, une dégradation ou une ex dégradation ou une extensicn de gradation du | rapidement, une dégradation ou une extension de la
de la dégradation du matériau matériau dégradation du maternau
Légende ctive de secend niveau
| L'évaluation du risque de dégradation lié a I'environn nt du matériau ou produit prend en compte
Les agressions physiques intrinseques au local (ventilation, humidite ) selon que les
La sollicita 1 des materiaux ou produits liee 3 I'activité des lacauy, selon qu'elle est exception:
I Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de ia dégradation proauits et matériaux, e d'occupation cu
local, |3 présence d’animaux nuisibles, I'usage rée S aux, un défaut d’entretien des équipements, etc..
7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations J
' Conséquences réglementaires suivant 'état de conservation des matériaux ou produit de [a liste A

¢ obtenu & partir de 2 grille d'évaluation de l'arrété du 12 décembre 2012, le propr dtaire

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagno
| met en ceuvre les pr a |'article R1
Score 1 — L'évaluation periodique de l'etat de conserv

ns a compter de la date de remise au

nisations mentionn 34-20 selon les modalités suivantes :

itenant de I'amiante est effectue dans un

valuation ce I'état

s matériaux et produits de la liste A c¢

aire du rapport de repérage ouv des r

e 'ouvrage et de son usage. La persenne ayant realisé cette évaluation en remet

sultats de la derni

délai maximal de trois

de conservation, ou a ion de toute modification substant

éception.

ontre accuse C

es résultats au propriétaire
élai de trois mois a

L'organisme

25, dans un ¢

Score 2 — La mesure d’empaussierement dans I'air est effectuée dans

compter de la date de remise au proprigtaire du rz

nies a l'article R1334

| Expert Diag 38 | 420 ) 68 grenoble@activexpertise.fr 13/17
-~ g c . ] WA s -~ + ’
N°SIREN : 830442646 | Compag d'assurance : AXA n° 1l , N
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Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de 'amiante sont mis en ceuvie ¢ modalités prévues a l'article R. 1334-29

Article R1334 28 : Sife niveau d'empoussierement mesure dans air e
le propriétaire fait procéder a !"évaluation périodique de I'état de conservation des materiaux et

21334-20, dans un delaimaximal de trois ans a compter de [a date de remise des résultats d

ur ou €gal a la valeur de cing
produits de la liste A contenant de

application de I'article R1334-27 est int

'amiante prévue a l'articl s mesures d'empoussierement

3 l'occasion de toute moaification ‘nlt?':[nlltl'

lle de l'ouvrage
5 Pair en application de l'article R1334-27 est supérieur a cing fibre
falités prévees a 'article R1334-2

de son usage.

oar litre, le propr etaire Tait

Sile niveau d'empoussierement mest

ravaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les 1

r pro

Article R1334-29 : Les travaux p tés doivent étre acheves dans un deélal de trente-six mois a compter de la date a lac
Staire le rapport de reperzage ou le

Pendant |3 période précedant les travaux, des mesures conservatoiras appropri

sont remis au
evaluation de 'etat de conservation

Hes mesures d'empaoussierement ou de la derniera

s doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition des
litre. Les

v !“-L;updﬂb ot de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a ur au d'empoussierement inférieur 3 cing fibres pa

ronservatoires ne doivent conduire & aucune sollicitation des matériaux et produits concerneés par les

re informe le préfet du département du lieu d’implantation de 'immeudle concerng, dans un ¢

i Le propri

rement ou de I3 derniére

it de repérage ou les résultats des mesures d’empouss

date & laguelle sont remis le rapp
satoires mises en ceuvres, et, dans un delai de douze mais, des travaux a réaliseretdel

conservation, des mesures

' Article R 1334-29-3 ;

) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et ;’lmil, ts

e la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le proprietaire fait

tion des locaux traités, a un examen visue! de

procéder par une personne mentionnee au premier alinea :l’— "article R.1334-23, avant toute

| fait également procéder, dans les conditions définies a |
dans |'air apré sitif de confi

) Siles travaux ne conduisent pas au retrait total des n
périodique I'état de conservation de ces matériaux et praduits résiduels dans les condit

dans un delai

' ‘état des surfaces traitées ure du niveau d’empoussiererment

slement du dispo ement. Ce niveau doit étre inféri

1atériaux et produits de la liste A ¢ ml- nant de I'amiante, il e
prévues par l'arrétér

-+ de la date a laguelle sont remis les résultats du controle ou a l'occa

maximal de trois ans a comy

I substantielle de I'ouvrage ou de son usage
| 11} Lorsque des travaux de retrait au de confinement de matériaux et produits de nant de "amiante effectués a l'intérieur de
ndtiment occunés cu fréguentes, le propriétaire fait proceder, avant toute aux traités, 3 I'examen visuel et 3 13 mesure
d’empaussizrement dans I'air mentionnée au premier alinéa d ent article
Détail des préconisations suivant I'état de canservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Réaksation d'uns = Evalyation pécodgque =, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, |2 nature et I'étendue des
c adations qu'il ente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a canclure a la nécessite d’une action de protection immediate
sur le matériau ou produit, consistant a -
a) Contraler périodiquement que I'état de dégradation des materiaux et produits concernes ne s'aggiave pas et, le cas échéant, que leur protectic
i demeure en bon etat de conservation
b) Rechercher, le cas echeant, les causes de dégradation et prendre les mesures approprig¢es pour | er
2 Eekalinglion §ura a achol rraciive de premsr nhaa B, (orsque le type de materiau ou produit concerne conten de I'amiante, la nature et
i ‘etendue des dégradatio valuation du risque de dégradation conduisent a conclure 3 la nécessite d'une action état limitée au
remplacement, au recouvr 1t ou a la protection des seuls éler 1ts degrades, «
"AUSE gradation et ietinir esures correctives appre ety
: maesures carrectives afin d'éviter toute nouvelle dégra net,dansl'a afin de limiter le risque
de dispe fibres d’'amiante ;
| o) Veiller a ce que les modifications apoortées ne soient pas de nature a aggraver I'état ces autres matériaux et preduits contenant ce Famiante
| reste i ans la méme zone ;
! d) Contréler périodiguernent que les autres materiaux et produits nt accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon
etat de conservation.
i Il est rappele 'cbli de faire appel a une entreprise certifiee pour le retrait ou le confinement
3, Rialsaton d'igne o action oorrective o seromnd Qiedis % qui concerne l'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matéri u produit ne soit plus
soumis 3 aucune agression ni dégradation, consistant
a) Prendre, tant que les mesures mentionnees au ¢ { graphe suivant) n ‘ont pas éte mises rnesures conservatoires appropriees pour
miter le risque de dégradation et Ia dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister & adap oire condamner l'usage CAUX CONCErMEes
i afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de [ amiante
Durant mesures conservatoires, et afin de verifier que celles-ci sont adapte une mesure d paussierement est réalisée, conformement aux
dispositions du code de la sante publique ;
b) Procéder 3 une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ot de retrait les plus adaptées, prenant en compte
| lintégra es matériaux et produits contenant de I'amiantz dans la zone concernée
¢} Meltre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait défintes par 'analyse de risque
d) Controler periodiguement gue les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon etat de
I conservation.
En fonction situations partic rencontrées lors de |'évaluation de ['état de co omplements et a ces
! recommandations sont susceptibles d'&tre apportees
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